SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

1. Nazwa zamowienia: Remont podlog we wskazanych pomieszczeniach Sosnowieckiego Szpitala
Miejskiego Sp. z 0.0. przy ul. Szpitalnej 1 ( Oddziat Wewngtrzny [, Oddziat Wewnetrzny 111, Odzial
Rehabilitacji Neurologicznej, Oddziat Neurologii).

2. Adres obiektu budowlanego: 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalana 1.

3. Zakres robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia, nazwy, kody:

CPV 45430000-0 — Pokrywanie podtog i $cian

4. Nazwa zamawiajacego, adres: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z 0.0. 41-219 Sosnowiec ul.
Szpitalna 1

5. Imig¢ i Nazwisko osoby opracowujacej. specyfikacje wykonania i odbioru robot: Arkadiusz
Zaczek

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéot budowlanych

1 Wstep

1.1 Przedmiot STWiOR

Przedmiotem zamowienia jest remont podiog w salach chorych oraz pomieszezeniach uzytkowych na
Oddziale Wewnetrznym I, Oddziale Wewnetrznym I11, Oddziale Neurologii, i Oddziale Rehabilitacji
Neurologicznej zlokalizowanych w obiekcie szpitalnym przy ul. Szpitalnej 1.

Szczegbtowy zakres przedmiotu zaméwienia zostal przedstawiony w STWIOR i przedmiarze robot.

1.2 Kody

CPV 45430000-0 — Pokrywanie podtog i $cian

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuja wszytskie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie podtég we wskazanych pomieszczeniach.

Roboty posadzkowe:

- zerwanie starych wykladzin z tworzyw sztucznych, terakoty i lastryka

- wykonanie podktadu pod wyktadziny rulonowe z tworzyw sztucznych

- wykonanie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych zgrzewanych z wywinigciem na sciany

1.3 Okreslenia podstwowe
Okreslenia podane w ninigjszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z STWIOR.

1.4.1 Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy, wyznaczy
miejsca poboru energii elekrtycznej i wody oraz miejsce na zaplecze socjalno-magazynowe.

1.4.2 Roboty wykonywane beda na terenie Szpitala. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania
przedmiotu zaméwienia w sposdb umozliwiajacy prowadzenie biezacej dziatalnosci Zamawiajacego z
zachowaniem przepisow sanitarno-higienicznych. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
czystosci w rejonie prowadzonych robdt zaréwno w trakcie ich wykonywania jak i po zakoficzeniu dnia
roboczego.

1.4.3 Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Utrzymywal bedzie
sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany dopowiednimi przepisami, na terenie budowy oraz w
pomiesczeniach socjalnych i magazynowych. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0séb trzecich. Wykonawca bezie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4 Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,




socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osébzatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, 7e wszelkie koszty zwigzane z wypelnianiem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.5 Wykonaca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i wszelkie materiaty ora urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.6 Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotuyczace ochrony srodowiska naturalnego.W okresie wykonywania robét Wykonawca podejmie
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen i uciazliwosci dla oséb lub
wlasnosci spolecznej, a wynikajacych za skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dzialania. Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoséia powstania pozaru

2 Materialy

2.1 Wymagania ogélne

2.1.1 Wszelkie materialy do wykanania remontu pomieszczen, powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych i swiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.1.2 Wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia i posiada¢
atest PZH.

2.1.3 Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy, powinny wykazywaé dostateczng
odpornoéé w $rodowisku, w korym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$é do sklejonych materiatow,
okreslona wedlug metod badan podanych w normach i §wiadectwach ITB.

2.1.4 Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty beda dostarczane na plac budowy na biezaco. Powinny by¢ one zgodne ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét. Wymagania materiatow winny odpowiada¢ wymogom art.10 Ustawy Prawo
budowlane, w ktorym rowniez zostaly okreslone wymagania dotyczace jako$ci wyrobéw oraz ich kontrola.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw.

3 Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca zoboawiazany jest
do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych
robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu beda gwarantowaé przeprowadzenie robdt w terminie przewidywanym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonywania robot ma by¢: utrzymany w dobrym
stanie technicznym, gotowosci do pracy, zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania oraz odpowiednio zabezpieczony przed dostgpem osob trzecich.

4 Transport

Wykonawca zobowiazany jest do stosdwania jedynie takich Srodkoéw transportu, kiére nie wplyna
niekorzystenie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Transport
materialéw odbywa si¢ na wylaczna odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

5 Wykoanie robot

Roboty posadzkowe, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszytskie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wymiang posadzek.

6 Kontrola jakosci

6.1 Polecenia Koordynatora ds. Budowlanych dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozba wstrzymania robot. Skutki
fiansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca ( co nie wylacza stosowania
postanowien umowy).

6.2 Materialy stosowane w przedmiotowej robocie budowlanej musza by¢ potwierdzone co do ich jakosci,
przez producenta, dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢
nie moga by¢ dopuszezone do stosowania.

6.3 Odbidér materialow powinien obejmowac zgodnos$¢ ze specyfikacja wykoania i odbioru robét oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezenn co do zgodnosci materialu z za$wiadczeniem o jakosci, wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.




6.4 Nie dopuszcza sig stosowama do robot materialow ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.
6.5 Nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych
7 Odbiér robét
7.1 Odbiodr robét zanikajacy i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér zostanie dokonany przez Koordynatora ds.
Budowlanych w terminie 2 dni od zgloszenia robot przez Wykonawcg.
7.2 Odbior koncowy robot
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci i
wartosei. Odbidr koficowy robdt nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej oraz zgodnosci wykonania robot ze specyfikacja
techniczng wykonama i odbioru robét.
7 czynnosci odbioru koncowego Zamawiajacy w , obecnosci Wykonawcey sporzadzi protokol. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
7.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokol Ostatecznego Odbioru
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
zobowiazany jest przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Ksigzke obmiarow
2. Kosztorys powykonawczy
3. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci i atesty.
4. Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami.
W przypadku, gdy wedlug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego robdt, odbiér pozostanie bezskuteczny. Wszystkie zarzadzone przez
Komisj¢ roboty poprawkowe i uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy Komisja.
7.4 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji.
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na wykonaniu robdt zwiazanych z
usunigciem wad ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie rekojmi i gwarancji
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej wykonanych robdt z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 7.2. ,,0dbior konicowy robot™.
8. Dokumenty:
1. Protokoty przekazania terenu.
2. Umowa
3. Protokoty odbioru robot
© 4. Ksigga obmiarow
9. Ogélne zasady obmiaru robét.
Rozliczenie robét odbedzie si¢ na podstawie kosztorysu powykonawczego Obmiar robot bedzie okresla¢
zakres wykonywanych robét zgodnie ze Specyfikacja Techniczna i przedmiarem robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym sporzadzonym zgodnie z przedmiarem robét. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej 2 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi
Obmiaréw. Ksigga Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiarow.
10. Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 6 listopada 2015 r. Prawo zamdwien publicznych (D/ U. 2015 poz. 2164 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 144 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 17 lutego 2016 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2016 poz. 191.z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 00.122.1321 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 04.92.881 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z p6zn.
zm.).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.).

Sosnowiec dn.13.04.2017
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