System monitorowania instalacji elektrycznych BMS

W celu zapewnienia wlasciwego funkcjonowania Szpitala obiekt nalezy wyposazy¢ w system
nadzorowania instalacji technicznych. Wymagana jest rozbudowa obecnego systemu BMS
ukladu zasilania Szpitala o dane pozyskane z rozbudowanego ukfadu zasilania. Obecny uktad
sktada si¢ z komputera Dell (system op. -32 bit WINDOWS 7 Profesional; Procesor
PENTIUM R(Dual Core CPU):szybkos¢ 2,7 GHz: RAM-2 GB), panelu dotykowego
w rozdzielni gléwnej, tablicy synoptycznej w pomieszczeniu technicznym oraz szeregu
moduléw komunikacyjnych, sterownikdéw, modulow rozszerzen. Wszystkie elementy to
urzadzenia firmy EATON/MOELLER (sterownik - easy control EC4P : modut komunikacyjny
- CANOPEN XNE-CWBR; moduty rozszerzen - easy 620 -DC-TE). BMS stworzony na bazie
programu GALILEO - system SCADA firmy EATON i wykonany przez PSA Radom.
Protokot komunikacyjny: MODBUS
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Wymagania dotyczace zarzadzania systemem

2)

autoryzacja uzytkownikow w systemie,

sygnalizacja stanu urzadzen przyltaczonych do systemu BMS,
zdalne powiadamianie o awariach kluczowych (e-mail, sms),
archiwizacja danych,

dostep do zdarzen zapisanych w rejestrze serwera.

2. Wymagane dane monitorowane i wyswietlane:

1) chwilowe moce na zasilaniu | i zasilaniu II szpitala,

2) chwilowa wartos$¢ pradu na kazdej fazie na obu zasilaniach,
3) wartos¢ napigcia na kazdej fazie na obu zasilaniach.
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Informacje dodatkowe (wymagania):

nalezy wykona¢ potaczenie miedzy szpitalem, a rozdzielnia swiattowodem
zachowanie dotychczasowych danych monitorowanych przez BMS,

wykonanie nowej tablicy synoptycznej w pomieszczeniu technicznym
zawierajacej catos¢ danych dotyczacych rozbudowanej rozdzielni gldwne;.
Zawartos¢ tablicy: schemat rozdzielni - zaznaczone wszystkie transformatory,
wylaczniki w rozdzielni gtdéwnej . podswietlane diodami stany urzadzen (kolor
zielony urzadzenie zalaczone, kolor czerwony — wylaczone).

Dokumentacja powykonawcza.

Przed ostatecznym odbiorem. Wykonawca niniejszej branzy opracuje dokumentacje
zgodng z wykonanymi robotami (dokumentacja powykonawcza). Dokumentacja bedzie
zawierata:

- dokumentacje zainstalowanych urzadzen i materiatdow zawierajaca:

- schematy polaczen.

- program zrédlowy na plycie CD z kodami dostgpu,

- zaswiadczenie instalacji.

- instrukcje obstugi,

- karty gwarancyjne,

- zaswiadczenie uruchomienia.
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