UWAGI:

1. Wszelkie rozbieznosci, zmiany i odstepstwa od projektu nalezy
niezwtocznie zgtosci¢ projektantowi w celu dokonania niezbednych
uzgodnien lub wprowadzenia zmian.

2. Projekt architektury nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami
branzowymi i projektem technologii.

3. Pochwyty w komunikacji mocowac na wysokosci 90 cm

od poziomu posadzki ( goérna krawedz) np Acrovyn HRB 4C.

4. Odbojnice zabezpieczajgce $ciany przed uszkodzeniem
mocowac na wysokosci 60 cm (0$ odbojnicy) od poziomu posadzki
np. Acrovyn TP 200

5. Narozniki scian zabezpieczy¢ katownikami o wysokosci

150 cm np. Acrovyn SO 50

6. Przebicia, otwory i wneki instalacyjne rozpatrywac tacznie

z projektami branzowymi.

7. Szerokos¢ przejscia przy otwartych drzwiach powinna by¢
réwna wymiarowi w Swietle oscieznicy.

8. Wszystkie uzyte materiaty budowlane, instalacyjne

i wykonczeniowe powinny posiada¢ cerytyfikaty i aprobaty
techniczne ITB, PZH i ETAG o dopuszczeniu do uzytkowania

i stosowania w tym w obiektach stuzby zdrowia.

9. W pomieszczeniach mokrych na $cianach i posadzkach
zastosowa¢ izolacje np. w systemie Deitermann.

10. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmian materiatu wykonczeniowego
(z zachowaniem parametréw) przy akceptacji Inwestora

i Projektanta.

11. W razie zaistnienia rozbieznosci pomiedzy wielkosciami lub
rodzajem materiatdbw wykazanych w kosztorysie a dokumentacja,
obowigzujg dane i rozwigzania przyjete w dokumentacji
projektowej lub specyfikaciji.

12. Dla szczelin dylatacyjnych nalezy zapewni¢ klase odpornosci
ogniowej EI60, wypetniajgc jg na catej wysokosci i w przestrzeni
stropu wg systemowych rozwigzan np. firmy PROMAT
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N@oa:_mN:monm:.M@cmﬁowﬁmEv\ﬂquONmBoEmms_ucc_HN:V\o:_
projekt realizuje konkretny cigg technologiczny, wiec dopuszcza sie 7
stosowanie urzgdzen "réwnowaznych" co do ich cech i parametréw,

a wszystkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow uzyte w dokumentaciji 7
projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie

jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobéw 7
zastosowanych w dokumentaciji.
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ZAKRES OPRACOWANIA
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projektowana wysoko$¢ pomieszczenia

hn =204
hn proj.=207

istniejgce nadproze
projektowane nadproze

proj. nadproze

POZz. 1.2. UWAGA:
1. W komunikacji ogélnodostepnej zaleca sie wykonanie lub uzupetnienie istniejgcych pochwytéw przysciennych systemowych /h=90 od poz. posadzki/,
odbojnic oraz zabezpieczen katowych naroznikéw.

2. W oknach zaprojektowano blokade otwarcia okna. Demontowalny pochwyt zlokalizowa¢ 30cm nad poz. paraptu i 15cm od stolarki okienne;.

poz. konstrukcyjna

, proj. zabezpieczenia katowe naroznikow

proj. pochwyty oraz odbojnice
przyscienne systemowe
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY
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