WIKAZ | OZNACZENE ELEMENTOW UK HCG-07 VISION CALL COMMUNICATOR 5 [ o] i oo | | B i < es-ran RZUT 1 PIETRA SEGMENT C —
Orientacyjna lampa kierunkowa 05-07 | IRJ KU 68-1901 [=]HP] | tozkowa jednostka glosnomadwigea HP-07| IRD 2 x KP 67/1
SWBL | Nazwa elementu Ovcmi _.%.ﬂ%s _:Wuo%_auﬁs Obwsd sumaryczny S0-01 B8] | Uchwyt siuchauki, prayeisku DS-07] IRy LP. NAZWA POM. ﬂﬂﬁ POSADZKA MICKIEWICZA 9A AR RYS. PRZEDMIOT_RYSUNKU
[HO) | Centrala giGwna HC-07 [Fs] | Skrzyka kontroina do pokojs bez funkc) oklinika CB-07| IRJ KU 68-1901 br Przycisk polqczenia awaryjnego TK=07] IRJ KU 68-1901 1.01C P‘Nv\moﬁoio:_w _mros 4,36 iﬁa :oaomm. 34-200 SUCHA BESKIDZKA
| [ | Ponel kantrony ¢s-07 K0 125 , KO 97/5 ETa] | Skrzyka kontroina do poko)s 2 funkelq oksinka 08-070| IRD 2 x KP 67/1 A\ | Uieglo 1 prayisk pofgczenio waryego H-07| RY KU 68-1901 —  RURKA PVC 29 mm 1.02C mo_o cie¢ cesarskich 35,46 | wykl. homoge.
Kabel do HC-07 KR-05 [E[F | Skrzyka kontrona do pokojs glosowa C8-07TH| IRD 2 x KP 67/1 [EIW | Jednostka glosnomonigea (wejscie) w-07| RD 2« kP 67/1 — — — — RURKA PVC 23 mm 1.03C o_m porodow z mozliwosciq w wodzie 20,00 [ wykt. homoge.
Kabel gczu telfonicznego KPP [ET%] | Skrayka koniroha do pokojs 2 wyewietloczem ca-om| IRD 2xKP 67/1 Modut zamka N 2 kP 67/ RURKA PYC 16 mm 1.04C -om_&_,xm NMwm E.Enmﬁ_os. mmmzmz.”—_ O
=0 odshuchy B-07| IRD 2 x kP 67/1 E Gnlazdko pacjnta P-07 | IRY Installation romp [[Ez] | Tronsformator zamko elektronicznego TEZ KO 125 E uOlOleﬁd.m OR EQ ﬁwwm ﬁMN_.mzﬂoowwwo_nﬁmi __o.mo “_w maﬁ%qﬂoom.
L N NN T [P [ Tronsformator programony PR K0 125 E ETa] | Guloadio pacinta 2 glosnkiem P-0R| IRD Istolaton romp 2 | zomek clektroicany £z F My 1,07C[Pom. porzadkowe 4,67 | wykl. homoge. ch_ﬁ:vEE
i 4 . . @ B | oviaziko rozprowadzenia R-07 K0 125 E [#] | Gniczdho pacienta z uchwytem stuchawki Z-0m| IRy KU 68-1901 Bl | Jedrostko glosnikona RI-07| IRJ KU 681901 D — SYKFY 2x2x0,5 OR EQ. 1.08C| Pok. pielegniarek 13,80 | wykl. homoge.
Modut automatycznego wyblerania numenu wewngtrzneqo | MP-07 (7] | Goiazdko pacinta z uchwytem i glosnikiem P-MR| IRD 2 x KP 67/1 Wamacniocz 02-01 KT 250 P — SYSTEM BUS LINE = 3A+B+C* . 1.09C| azienka 3,40 | pl. ceram. HZ.W.H. Eo.._. > ngos >
—_— Modut wybierania MV-07 =1~ | Uoikowa jednostka glosowa SL-07 Ramka istalacyjpa pojedyncza IRJ to SMN o\:MHx\Q,oMM%xm%U ,w: Qﬂmc %\cmm,mmﬂsﬁmw 1.10C ZO@DN%: U_‘CQ:E U_m__N:< w.wm v“ ceram
u Interfejs tdefoniczny n-07 KU 68-1901 K}~ | titkowa jednostka glosowa 2 Klawioturg SL-0K Ranka instalacyjna podwéjpa IRD line) Mm Ms%N_.mz—Ao m“mo “~ MM“MH
_ B | Centrola sterownicza do pokoj D-07 KT 250 - | Praowsd qczeniony z mikrofonem Vs-0M ® | Sizynko instalocyio KU 68-1901 1.13C|Pok. przygotowania 19,80 | wykf. homoge. SKALA
| Piyto fqczqea do €D-07 Sv-07 KT 250 E Gniazdko wylgeznika pneumatycznego z glosnidem IS-0R | IRD 2 x KP 67/1 @ | Skrzynka instalacyjpa 2 x KP 67/1 .14C[Pok. badafi 11,00 | wykl._homoge. 1:100
1 @UD — ﬂ Obwéd pacjenta P0O-07 KT 250 || §:§§§§ 5-012| IRV KU 68-1901 [ ] Skrzynka instalacyjna KO 125 E 0 Mm m_ %OjomﬂﬁOEO ww.wm U“ WM%%Oia w—so . -
D . Obwéd glosowy HO-07 KT 250 @~ | Wylqeznk pneumatyczny PS-01.2 . Skrzynka instalacyja KT 250 7C sﬁuc vw_‘\wdv_sa_c #.M0.00 “~ om_‘ogu éﬁ —Ao_u W§ZN> w._->O_C§
| 18CIT azienkq 6,48 [ pl._ceram. KACZMARCZYK 904 PB ELEKTRYCZNA PROJEKT WYKONAWCZY
= POLOZNICTWO ASEPTYCZNE 24 tOZKA | 24 LOZECZKA LI el
1.20C[Pom.porzqdkowe 3,59 | pl. ceram. PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
BB 1.21C|Magazyn na sprzed medyczny 9,90 | pl. ceram. -
1.22C[Pok. 2 osobowy 23,20 | wykl. _homoge. IMIE, | NAZWISKO, SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN, PODPIS
¥ 340 .23C| Lazienka 5,60 [ pl. ceram.
Vo150 ] .24C[ [ azienka 6,10 | pl. ceram.
X ‘ ! L T L T T T T T T ANUO Or. Owocos NN_NO i%—& :OSO@Q.
| I L =) | S— P E———4 -1 [_—_—_] 1.26C[Pok. 2 osobowy 21,40 iwz. homoge. mgr inz. KRYSTYNA STANCLIK mgr inz. MARIA PAWLIK
1. : L Loziena S . UPRAWNIENIA NR 44077,/ Wwm UPRAWNIENIA NR 255/81/WBPP
M v 1.29C[Pok. 2 osobowy 22,15 | wykf. "homoge.
=R 1.30C[Lazienka 330 [ pl. ceram. %L
- 1.31C|Pokdj 1 osobowy 18,90 | wykl. homoge.
T™______ N = 1.32C|Korytarz 130,25 | wykl. homoge. |
SISTSLS 1 1.33C| Klatka schodowa 24,20 | pi. Tastrikowe UZGODNTIENTIA
1.34C[Pok. 2 osobowy 21,50 | wykI._homoge.
1.35C]| L azienka 4,95 | pl. ceram.
1.36C[Pok. 2 osbowy 19,30 | wykf. homoge.
1.37C[Pok. 2 osobowy 19,86 | wykl. homoge.
1.16C 1.38C| [ azienka 3.68 [ pl._ceram.
1.39C|Pok. diagnostyczno zabiegowy 19,30 | wykl. homoge.
1.40C| Stanowisko pielegniarek 20,00 [ wykf. homoge.
1.41C[Pok. T osobowy 15,44 | wykf. homoge.
(@) 1.42C[Pok. 2 osobowy 18,71 [ wykf. homoge.
1.43C [Pok. 2 osobowy 21,28 | wykl. _homoge.
1.44C[Pok. 2 osobowy 24,70 | wykF. homoge.
1.45C| azienka 4,80 [ pi. ceram.
4 25 1.46C[Pok. 2 osobowy 28,70 | wykI. homoge.
ﬂL 9 1.47C[Korytarz 21,90 [ wykt. homoge.
\\\\\\\\ - 1.48C| Sluza umywalkowo—fartuchowa 3,65 | wykl._homoge.
—_ 1.49C|Korytarz bloku porodowego 133,60 | wykl. homoge.
.50C[ Wc 4,23 pl. ceram.
.51C[ Poczekalni 91,18 | wykl._homoge.
.52C| Przedsionek 17,80 | wykf. homoge.
1.53C|Sala porodow rodzinnych 21,83 | wykl. homoge.
1.54C[ Sala_porodow rodzinnych 20,00 | wyk!. homoge.
| {155 sl 1.55C | Sala_porodow 25,41 | wykf. homoge.
| ’ 0 1.56C| Sala_porodowa 2 stanowiskowa 41,44 | wykl. homoge.
g \ 1.57C|Sala po por.powikianych ze st.nadzoru 21,92 [ wykt. homoge.
] [ L/ 1 .58C|Klatka_schodowa 23,70 | pl. lastrikowe
H .59C| Brudownik 5,80 | pl. ceram. DATA 25.05.2009 INDEKS —C— ZMIANY FUNKCJONALNE
| .60C|t azienka . 4,99 | pl.ceram.
2 | 1340 thiss 1.61C[Punkt _Mmmcmgoe_ noworotka 1 W ww swz.:oaooo. DATA 11.05.2009 INDEKS — B— ZMIANY FUNKCJONALNE
g 1.62C| L azienka ,24 | pl.ceram. _
o | 133 1.63C[Loza pielegniarska 8,80 | pt.ceram. DATA 2.04.2009 INDEKS - A
1.50C 1.64C|Kabina higieny—osobistej 3,04 | pt.ceram.

.,@, _A.III.H_ wlllﬂ_ 1.65C| Wstepna dezynfekcja 5,0400 | pf.ceram. NAZWA OBIEKTU PRZEBUDOWA | PIETRA SEGMENTU A, B, C WRAZ Z CZESCIA PARTERU SEGMENTU C
\.f, 1.66C| Sklad czyste| biehzny 4,66 | pl.ceram. BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU Z PRZEZNACZENIEM NA SOSNOWIECKIE
F———1 — - m 1.67C| Skiad bielizny czystej 6,57 | wykl.homoge. CENTRUM OPIEKI NAD MATKA | NOWORODKIEM

; ) 1.69C|Lazienka 3,68 | pl.ceram. ADRES OBIEKTU SOSNOWIEC UL. ZEGADLOWICZA 3, DZ. EWID. NR 64/3
[1 [1 1.70C|Pakowanie 1 Spedycja materiaiow 6,49 | pl.ceram.
RAZEM| 1199,24 - — n —— - — - -
Ten plan jest mojq intelektualng wtasnosciq. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim
bez mojej zgody jest prawnie zabronione.




