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Sosnowiec, 25.04.2016
ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W odpowiedzi na ztozone zapytanie do zaproszenia do sktadania ofert na

dostawe filtrow do urzadzen do klimatyzacji Zamawiajacy wyjasnia:

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie ilosci kieszeni w przypadku filtrow kieszeniowych lub
informacje, czy ilo$¢ kieszeni ma zosta¢ dobrana zgodnie z norma PN EN 7797
Tlos¢ kieszeni zwiazana jest z zuzyciem materialu, wigc ma wplyw na ceng
proponowanych filtrow.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga ilo$¢ kieszeni zgodnie z norma PE EN Ti9,
Pytanie nr 2

Prosimy o podanie rodzaju oraz grubosci ramy filtréw kieszeniowych tzn. rodzaj:
metal lub tworzywo?; grubo$¢ ramy 20mm lub 25mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza metal lub tworzywo, grubos¢ ramy filtrow
25mm.

Pytanie nr 3

Prosimy o weryfikacje poz. 35 czy chodzi o filtr kompaktowy panelowy w klasie
F9 592x592x300mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga filtra typu Multiform lub rownowazny. W
zalaczeniu przesylamy zdjecie filtra.

Pytanie nr 4

Prosimy o informacje czy istnieje mozliwos¢ zmiany terminu realizacji z 5 dni
roboczych na: 7 dni roboczych w przypadku filtréw kieszeniowych oraz
kasetowych i 14 dni roboczych w przypadku filtréw absolutnych oraz
kompaktowych, poniewaz filtry te wymagajq dtuzszego procesu produkeyjnego.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza termin dostawy filtrow HEPA do 14 dni oraz
dla pozostatych filtréw do 8 dni.
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Pytanie nr 5

W temacie sukcesywnej dostawy zamowionych filtrow tj: Czy dopuszczalny jest
inny termin niz 5 dni roboczych dla sukcesywnej dostawy filtrow (od poniedziatku
do piatku) od daty zlozenia zamowienia telefonicznego, e-mailem lub faxem? Czy
inny termin jest mozliwy?

Jako przedstawiciel firmy KS Klima-Service a.s. w Polsce moge zapewnic
najkrétszy termin dostarczenia zaméwionych filtrow pozostajacych w magazynie
do dyspozycji szpitala w terminie siedmiu dni roboczych. Pierwsza dostawa filtrow
moze by¢ zrealizowana w terminie do 30- tu dni roboczych od daty zlozenia
zamoOwienia.

Czy nasze terminy sg przez Panstwo do zaakceptowania?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza termin dostawy filtrow HEPA do 14 dni oraz
dla pozostatych filtréw do 8 dni.

Pytanie nr 6

W temacie filtréw absolutnych H13 typ FA-13/50 tj. czy gtebokos¢ filtra 305x610 i
535x535 jest standardowa glebokoscia 1 wynosi 78 (mm), czy jest to
niestandardowa glebokos¢ i wynosi 80 (mm)?

Odpowiedz: Filtry absolutne H13 typ FA-13/50 posiadaja standardowa glebokos¢
ktora wynosi 78mm.

Pytanie nr 7

Poz. 36 Tasma BPF do szybkiego montazu

Prosze o wyjasnienie jaka to tasSma

Odpowiedz: Tasma BPF jest typowa do uszczelniania faczen kanaléw oraz pokryw

central wentylacyjnych.

Zamawiajacy informuje o przesunigciu terminu skladania ofert na dzief:
28.04.2016.
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