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ODPOWIEDZ NA ZADANE PYTANIA

dotyczy: zaproszenia do sktadania ofert na Serwis uktadow chemicznej dezynfekcji cieple]

wody uzvtkowej w obiektach szpitalnych przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadlowicza 3

Pytanie nr 1
Zmiana § 2 pkt.5 umowy:

Oferent wnioskuje o nastepujaca zmiane zapiséw umowy w § 2 pkt.5:

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci w zakresie wskazanym w ust.4, jezeli
przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej normy stezenia bakterii Legionella w wodzie
jest wynikiem okolicznosci od niego niezalezynych, w szczegolnosci:

1. w szczegolnosci zmiany parametrow wody spowodowane np. awariq sieci wodo
ciggowej jezeli w tym okresie zapewnit prawidtowq prace uktadow
wykorzystywanych do chemicznej dezynfekcji cieplej wody uzytkowej w oparciu o
instalacje do wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru

2. jezeli wystapil brak ciagtosci pracy generatora dwutlenku chloru z powodu braku
reagentow, a comiesigczna wizyta serwisowa nie zostata przeprowadzona przez
Wykonawce w zwiazku z opdznieniem lub nie dokonaniem ptatnosci-faktury pro-
forma przez Zamawiajacego. W tym przypadku okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy
wyniesie 6 miesiecy od uruchomienia urzadzenia po postoju.

Odpowiedz:
Zamawiajacy przychyla sie do wnioskowanych zmian w zakresie zapisow umowy w § 2
pkt.5
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