UMOWA 41750,

zawarta w dniu .................. pomigdzy:

Sesnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.0. ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, wpisanym do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy Katowice Wschéd w Katowicach Wydzial
VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000476320, kapitat zakladowy 79 947 000,00 zd,

NIP 6443504464, REGON 240837054,

reprezentowanym przez:

a
fibmae st e z siedzibgy Wrsnananas o g , zargjestrowana w / wpisang do
.............................................. podnr...o g

posiadajaca NIP: ..... i, sRegoninpi e i e t

reprezentowang przez:

zwana w dalszej czedci umowy ,,Wykonaweg”,

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamdwiefi Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz.U. z 2018 poz.
1986 ze zm.) zostaje zawarta umowa o tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest przeglad serwisowy elektronicznego systemu zabezpieczen i ochrony
przeciwpozarowej SAP oraz usuwanie skutkéw nieprzewidzianych awarii w zakresie okreslonym w § 2 pkt
5-12.

2. Przeglad serwisowy bedzie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami § 2 pkt 1-4:
1) do kofica trzeciego i czwartego kwartatu w roku 2019 — tj. 2 przeglady kwartalne
2) do kofica kazdego kwartatu w roku 2020 —tj. 4 przeglady kwartalne
3) do kofica drugiego kwartatu w roku 2021 —tj. 2 przeglady kwartalne

3. Terminy przeprowadzania kwartalnych przegladow zostang ustalone z Kierownikiem Dziatu Technicznego
telefonicznie pod nr tel. 519 120 515, tel. 32 41 30 150 lub mailem azaczek(@szpital.sosnowiec.pl.

4. Naprawy elementéw i podzespoléw serwisowanych central przeciwpozarowych moga byé realizowane
w zakresie postanowieri § 2 pkt 5 — 12 niniejszej umowy.

5. Przedmiot umowy bedzie realizowany w dwoch obiektach szpitalnych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego
Sp. z 0.0. przy ul. Szpitalna 1 oraz przy ul. Zegadtowicza 3.

6. Celem umowy jest zabezpieczenie obiektéw szpitalnych oraz oséb w nich przebywajacych przed skutkami
pozaru, ktory moze powstaé i rozprzestrzeni¢ sie w budynkach szpitala.

7. Osoba odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony Zamawiajgcego jest Pan Arkadiusz Zaczek Kierownik
Dziatu Technicznego tel. 519 120 515.

§2

1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca:

1) dokona przegladow serwisowych systemu przeciwpozarowego przy ul. Zegadlowicza 3 skladajacego sie
z nastepujacych elementdw:

a) centrala nr 1 CSP1 Esser IQ8Control-M. Centrala MASTER Wwyposazona jest w nastepujgce

elementy:

i. czujki dymu :
mi TP =35zt
= 02T - 178 szt.
= 02-2szt.

ii. ROP 4001: 20 szt.
iii. modut 4G2R - 10 szt.
iv. modul 12R — 1 szt.

b) centrala nr 2 CSP2 Esser [Q8Control-M. Centrala wyposazona jest w nastepujace elementy:
i. Czujki dymu :

—




=  O2T-409 szt.
= 02-5szt.
ii. ROP 4001: 35 szt:
iii. modut 4G2R - 35 szt,
c) centrala nr 3 CSP 3 Esser IQé&Control M — obejmuje obszar nowego Bloku Operacyjnego — central
wspbldziatajaca, wpieta w system —w obstudze gwarancyjnej wykonawcey bloku
d) sygnalizatory konwencjonalne dzwiekowe:
" piwnica - 8 szt.
parter - 4 szt.
I pigtro - 16 szt.
IT pietro — 6 szt.
[T pigtro — 3 szt.
e) klapy odcinajace na wentylacji bytowej sterowane z SAP: 31
f) systemy oddymiania klatek schodowych - 6 szt.
g) system czujek bezprzewodowych z przekazem radiowym — 4 szt
2) dokona przegladéw serwisowych systemu przeciwpozarowego przy ul. Szpitalna 1 sktadajgcego sie z
nastgpujgcych elementow:
a) centrala POLON 4900 (Budynek gtéwny) wyposazona Jest w nastepujace elementy:
i czujki dymu :
® DOR 4046 — 263 szt.
= DUT 6046 — 28 szt.
= DOT 4001 — 69 szt.
* DUR 4046 — 170 szt
ii, ROP: 29 szt.
iii. modut EKS 4001 ~ 18 szt
iv. modut EWS 4001 - 2 szt.
v. modut EWK 4001 - 2 szt.
vi. modut TUN 4046 - 1 szt.
vii. sygnalizatory dzwiekowe SAL 4001 - 14 szt
b) centrala POLON 4900 (Pawilon) wyposazona jest w nastepujace elementy:
i. czujki dymu ;
® DOR 4046 — 159 szt.
*  DUT 6046 — 4 szt.

ii. ROP: 11 szt
iii. sygnalizator dzwickowy SAL 4001 - 11 szt
¢) centrala POLON 4200 (Portiernia) wyposazona jest w nastgpujace elementy:
i. czujki dymu : ,
®  DOR 4046 —21 szt
ii. ROP: 1 szt:
iii. sygnalizator dzwigkowy SAL 4001 - 4 szt
d) centrala Polon 4900 ( budynek CPiLU) wyposazona w nastepujace elementy:
i. czujki dymu DUP-4046 - 62 szt.
ii. ROP4001 -2 szt
iii. modut EKS 4001 — 1szt
iv. modul EWK 4001 — 1szt
v. ACR - Isz

3)  Kazdorazowy przeglad kwartalny polega na sprawdzeniu ok. 25% wszystkich elementow systemu
PpoZ., ktdre nie podlegty przegladowi w poprzednich przegladach kwartalnych.

4)  Udokumentuje przeglad protokolem zawierajagcym wyszczegolnienie wykonanych czynnogci, wynikow,
pomiaréw i wnioskow wraz z wykazem elementdw, podzespotéw central, ktére kwalifikuja sie do
wymiany ze wzgledu na ich wadliwe dziatanie lub catkowita niesprawnogcé (potwierdzeniem przegladu
serwisowego zgodnie z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych dla technicznych $rodkéw
zabezpieczenia przeciwpozarowego jest podpisanie protokohu z przegladu).

5) Zapewni calodobowy gotowos¢ do przyjazdu w razie nieprzewidzianych awarii, rownicz w dnj wolne od
pracy i w §wieta.

6) Zobowiazuje si¢ do przyjazdu do obiektu szpitalnego w celu zabezpieczenia uszkodzonego ukladu lub
elementu  systemu pozarowego w ciggu 12 godzin od powiadomienia przez przedstawiciela

e



Zamawiajgcego. Wyjatek stanowi uszkodzenie powodujace wyzwolenie dzwiekowej sygnalizacji ppoz. w
przypadku jej zadziatania i braku mozliwosci jej kasacji. W takiej sytuacji Wykonawca przyjedzie
bezzwlocznie - max do 3 godz. od momentu zgloszenia awarii.

7) Zgloszenie zostanie przekazane Wykonawcy w formie pisemnej poczty elektroniczng, faksem lub
telefonicznie pod podane nizej wykazy telefonéw i adresy e-mail:

* nrtelefonu .
B AdreSIMAIL o e A e

8) Zabezpieczenie uszkodzonego ulkdadu, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 polegaé bedzie na neutralizacji
sygnaléw awarii i nastapi niezwlocznie po przyjezdzie do obiektu szpitalnego w efekcie powiadomienia
przez Zamawiajacego, zgodnie z pkt 7 o wyniklej awarii. zabezpieczenia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, Wykonawca dokona nieodptatnie,

9) Naprawy elementéw i podzespoléw central przeciwpozarowych, moga byé zlecone Wykonawcey z
wykorzystaniem jego czgéci i podzespolow. Prace zwigzane z przeprowadzeniem napraw awaryjnych
zostang wykonane przez Wykonawce w oparciu o odrebne zlecenie, poprzedzone sporzadzeniem
protokétu oraz wyceny element6éw niezbednych do wymiany.

10) Z tytulu wykonania naprawy, Wykonawca rozliczy si¢ ze Zamawiajacym na podstawie liczby
roboczogodzin. Koszt roboczogodziny - ....................... zt netto.

11) Naprawa zostanie dokonana w ciggu 72 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiajacego
zgodnie z pkt 7, o wyniktej awarii.

12) Naprawa usterek zostanie udokumentowana poprzez —sporzadzenie protokolu, zawierajgcego
wyszczegolnienie wykonanych czynnoéei.

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca, w razie potrzeby, dokona wymiany rolek papieru do drukarek w
centralach p.poz.
§3
1. Calkowita wartos¢ przedmiotu umowy ustala sie na kwote netto........ + VAT tj....... = brutto: .......... (stownie:
..... ).
2. Koszt jednorazowego przegladu kwartalnego:
1)  dla obiektu szpitalnego przy ul. Szpitalnej 1 ustala si¢ na kwote brutto: ......... (stownie: ......ovenne ).

2)  dla obicktu szpitalnego przy ul. Zegadiowicza 3 ustala si¢ na kwote brutto:

3. Wynagrodzenie ptatne bedzie po podpisaniu protokotu z przegladu, o ktérym mowa w § 2 pkt 4, a w
przypadku usunigeia nieprzewidzianej awarii — protokotu, o ktérym mowa w § 2 pkt 12, przelewem w
terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT,

4. Date otrzymania faktury dokumentuje umieszczona na niej prezentata Zamawiajgcego.

Za datg zaplaty strony przyjmuja dat¢ obciazenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Zaplate naleznosci przez Zamawiajgcego nalezy przekazaé na wskazany w umowie rachunek bankowy
Wykonawcy
Nazwa Banku: i miiag o
Numer konta bankowepo: ... v deiib rani,

7. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga zawarcia stosownego aneksu do umowy.

8. Wartos¢ brutto przedmiotu umowy zawiera wszelkie koszty realizacji umowy oraz koszty dojazdu do i z
siedziby Zamawiajacego.

9. Warto$¢ przedmiotu umowy moze ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT bez
obowigzku zmiany tresci umowy.

10. Strony zastrzegajg prawo do negocjacji ceny w przypadku koniecznosci zaplaty Zamawiajacemu ceny
wyzszej, powstalej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

w

§4
I Czynnosci wyszczegblnione w § 2 Wykonawca prowadzi¢ bedzie zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
wylacznie przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje w zakresie obstugi zainstalowanego sytemu SAP
wystawione przez producenta sytemu.
2 Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo oséb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
zamdwienia.
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AT ASUL

GOAS ULIAY

1

opo

a) minimalizowac ilos¢ powstajacych odpadow,
= zabiera¢ z terenu Szpitala wszelkie odpady powstale w czasie $wiadczenia ustug,

Wykonawcy nie wolno:

2.1. wwozi¢ na teren Szpitala jakichkolwiek odpadow,

2.2. sktadowaé zadnych substancji mogacych zanieczys$cié¢ powietrze atmosferyczne, wode, glebe, a w
przypadku gdy substancje te stuza do wykonywania ustug dla firmy szczegoly ich skladowania i
stosowania nalezy uzgodnié z Koordynatorem ds. Technicznych,

2.3. spala¢ odpadow na terenie szpitala

2.4. wylewa¢ jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie wéréd podleglych pracownikéw wykonujacych

ustuge w zakresie obowiagzujacej w firmie polityki srodowiskowej i systemu zarzadzania srodowiskowego

wg ISO 14001 dostepnych na stronie internetowej www.szpital.sosnowiec.pl

W sytuacjach watpliwych i nieokreslonych w powyzszych zasadach $rodowiskowych nalezy zwracac si¢ do

Pelnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania.

§7
Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wymagan okreslonych w Systemie Zarzadzania Bezpieczenstwa
i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczego6lnosci:
1.1. przestrzegaé wymagan prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy,
1.2. rejestrowaé wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wérdd swoich
pracownikow pracujacych na terenie szpitala,
1.3. wyposazy¢ swoich pracownikow w srodki bezpieczenstwa.
Wykonawca jest zobowigzany:
2.1. organizowaé prace swoich pracownikéw w sposob spetniajacy zasady bezpieczenstwa i higieny pracy,
2.2. powiadamia¢ swoich pracownikéw o mozliwych zagrozeniach zwigzanych wykonywaniem przez nich
prac,
2.3. powiadamia¢ Specjalist¢ ds. BHP o zaistniatych wypadkach przy pracy.
Wykonawca jest zobowiazany przeprowadzi¢ szkolenie wsréd podlegtych pracownikéw wykonujgcych
usluge zakresie obowiazujacej w firmie polityki bezpieczefistwa i higieny pracy i systemu zarzadzania.
Wykonawca jest zobowiazany dopusci¢ Specjaliste ds. BHP do kontroli postgpowania na zgodno$é z
przyjetymi zasadami BHP.
W sytuacjach watpliwych i nieokreslonych w powyzszych zasadach BHP nalezy zwraca¢ si¢ do
Pelnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania.

§8
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy moga nastapi¢ wylacznie za zgodg obu Stron w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Spory, mogace wynikngé przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowigzuja sie rozstrzygac
polubownie. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporéw, beda one rozstrzygane przez sad
wiadciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W przypadku podjecia rokowan w celu wyjasnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierujaca
rozstrzygniecie sporu na droge sadowa zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z
dokladnym okresleniem warunkow, od ktorych spetnienia uzaleznia odstapienie od wniesienia pozwu.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym dla kazdej ze Stron.

Zleceniodawca Zleceniobiorca

CZLONEK ZARZADU
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