Samodzielny Publiczny Zespét Zaktadéw Opieki Zdrowotne;
LSZPITAL MIEJSKI" w Sosnowcu
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dnia 23.09.2008r.

Wyjasnienia Zamawiajgcego nr 2

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nicograniczonego na dostawe urzgdzen zasilania awaryjnego UPS, numer sprawy
ZP/30/2008.

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy oraz na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zaméwien publicznych zamawiajgcy przedstawia nastepujace wyjasnienia:

Pytanie 1:
Przy jakiej mocy czynnej czas podirzymywania zasilacza LUPS ma wynosi¢ 90 minut?

Odpowiedz:
Moc ¢zynna zasilacza powinna wynosi¢ ok. 3500W.,
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