Samodzielny Publiczny

SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, 29.04.2010r.
Wyjasnienia Zamawiajgcego nr 1

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane pn. ”Szpital przyjazny srodowisku — nowoczesna kottownia
poczatkiem zmian proekologicznych w Szpitalu Miejskim - modernizacja gospodarki cieplnej
budynkéw Szpitala Miejskiego™, numer sprawy: ZZP-2200-10/10.

W odpowiedzi na pytania Wykonawcow oraz na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo
zamdwien publicznych zamawiajacy przedstawia nastgpujace wyjasnienia:

Pytanie nr 1

Zamawiajacy w dokumentacji przetargowej (przedmiary robot, dokumentacja przetargowa,
STWiOR) okreslit parametry techniczne dla kolektorow stonecznych, ktore odpowiadaja wylacznie
parametrom technicznym konkretnego typu kolektora stonecznego produkowanego przez jednego
producenta (firma Skorut). Zapisy te uniemozliwiaja zlozenie oferty na kolektorach stonecznych
rownowaznych spetniajacych rownoczesnie wszystkie wymienione przez Zamawiajacego parametry,
co jest sprzeczne z fundamentalng zasada Prawa Zamodwien Publicznych w zakresie zakazu
ograniczenia uczciwej konkurencji. Wnosimy o zmiang zapisow specyfikacji w tym zakresie i
okreslenie, istotnych dla Zamawiajacego parametrow technicznych i uzytkowych kolektora
stonecznego. Jednoczesnie pragniemy zauwazy¢, ze w ocenie Krajowej Izby Odwolawczej np. na
podstawie wyroku z sygn. Akt KIO/UZP 1710/09 z dnia 26 stycznia 2010 cytuje: ., Produkt
rownowazny to produkt, ktory nie jest identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym , ale posiada
pewne istotne dla Zamawiajacego zblizone do produktu referencyjnego cechy i parametry..”

W zawiazku z powyzszym wnosimy o dokladne okreslenie przez Zamawiajacego istotnych
parametrow technicznych i uzytkowych dotyczacych kolektorow stonecznych w taki sposob, aby nie
naruszaly zasady uczciwej konkurencji.

Jednoczesnie informujemy, ze w przypadku nie okreslenia w/w parametrow zlozymy oferte na
kolektorach slonecznych wg naszej oceny rownowaznych w stosunku do zaprojektowanych. W
przypadku odrzucenia naszej oferty na etapie oceny bedziemy dochodzi¢ swoich praw skladajac
odwolanie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej.

Pytanie nr 2
Czgs¢ dotyczaca instalacji kolektoréw stonecznych.

Podstawa: Ustawa Prawo Zamowien Publicznych- Zachowanie uczciwej konkurencji.

W zwigzku z nowelizacjg Ustawy Prawo Zamowien Publicznych uniemozliwiajaca zlozenia protestu
na zapisy SIWZ, zwracam si¢ APELEM o dokonanie zmian w zapisach wyzej cytowanej SIWZ w
czgsci dotyczacej instalacji kolektorow stonecznych, tak aby mozna byto zlozy¢ oferte rownowazna
do zaprojektowanej instalacji. Aktualne zapisy tak charakteryzuja kolektory stoneczne, ze jedynie
oferowane przez firme¢ projektowa urzadzenia spelniajg wymagania specyfikacji. Firma projektowa
w czesci SIWZ dokonuje opisu kolektorow za pomocg sktadowych wzoru na sprawnosé nie
skupiajac si¢ na istocie sprawy a mianowicie wyniku czyli np.:

projektowanie wartosci a=82,0-2,83-0,014=79,156
rownowazne wielkosci b=81,8-2,43-0,018=79.,352
wiec b > al!!
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Stad wida¢, ze w przypadku b w efekcie otrzymana jest wigksza warto$é, cho¢ skladowe w czesci sa
mniejsze — tak wilasnie skonstruowany jest zapis ktory uniemozliwia uczciwa konkurencj¢, bowiem
wszystkich facznie zapisow nie spelnia zaden rownowazny (stojacy) kolektor stoneczny.

Wnoszg zatem o wprowadzenie zapisu umozliwiajacego uczciwa konkurencije np.

Oferowane kolektory stoneczne muszg posiada¢ optyczna warto$é nie mniejsza niz 80% (to spelniaja
tylko dobre kolektory - takie wymagania mial np. EKOFUDUSZ), a oferowana instalacja
kolektorow stonecznych o powierzchni absorpeyjnej 408,96 musi posiada¢ moc szczytowa nie
mniejsza niz 334,08 kW — czyli to co w istocie Zamawiajacy potrzebuje!

Mozna réwniez zastrzec, ze skladajacy ofert¢ rownowazng musi jq zaopatrzy¢ w symulacje
komputerowg wykonang specjalistycznym  programem potwierdzajacym, ze¢ zastosowane
rozwigzanie rbwnowazne gwarantuje nie mniejszy uzysk energetyczny — czyli to o co w istocie
chodzi przy realizacji instalacji kolektoréw stonecznych.

Ponadto zwracam uwagg, ze zaprojektowana instalacja posiada bardzo powazny mankament
exploatacyjny, ktory moze skutkowaé nie osiggnigciem jakiegokolwiek efektu energetycznego 1
ekologicznego.

Sprawa wadliwych (szkodliwych) zapisow w SIWZ realizowanych na bazie dokumentacji
opracowanych przez firm¢ SOLARPOL zostala juz wczesniej przekazana do Prezesa Urzedu
Zamowien Publicznych, ktory zapowiedzial, ze w razie potwierdzenia zlamania zasad uczeiwej
konkurencji bedzie wyciagal surowe konsekwencje wobec Zamawiajacego z wystapieniem do
instytucji dofinansujacych o cofnigcie srodkow ( dotacji preferowanych pozyczek) wlacznie.
Odpowiedz na pytania 1i2:

Zamawiajacy dopuszeza zastosowanie kolektorow réwnowaznych spetniajace nizej wymienione
kryteria:

1. sprawnos¢ optyczna absorbera min. 82%,

2. wspodlezynnik strat ciepla; al nie wigkszy niz 3,00 W/m’K, a2 nie wigkszy niz 0,02W/m°K?

3. typ kolektora meandryczny — jedna wezownica.

Pytanie nr 3
W zwigzku z ogloszonym przetargiem na ,wykonanie instalacji solarnej z zasobnikami na c.w.u.

oraz przebudowg kottowni z wymiennikowni w Szpitalu Miejskim przy ul. Zegadlowicza 37
zwracamy si¢ z zapytaniem czy Zamawiajacy uzna referencje przedstawione w zalaczniku,
obejmujace swym zakresem prace ujete w SIWZ oraz na kwote przewyzszajaca jego warunki?
Odpowiedz:

Zgodnie z czg¢Scig IV SIWZ - Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spelniania tych warunkéw, pkt.

4. Wiedza i do$wiadczenie - opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku:

4.1 Wykonawca spetni warunek w przypadku gdy wykonal w okresie ostatnich 5 lat przed dniem
wszezgela postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie, odpowiadajace swoim rodzajem i wartoscia przedmiotowi zamoOwienia -
maksymalnie 2 roboty budowlane o tacznej wartosci nie mniejszej niz 2 500 000,00 zt brutto t].
zamowienie w zakresie budowy/przebudowy kotlowni, wymiennikowni itp.

4.2 Zamawiajacy dokona oceny spelniania tego warunku w przypadku przedtozenia przez
Wykonaweg w ofercie wykazu wykonanych robot. W wykazie nalezy podaé¢ wartosci, daty i miejsca
wykonania rob6t wraz z dolaczonymi dokumentami, potwierdzajacymi nalezyte ich wykonanie
(wedlug Zatacznika nr 7 do SIWZ).

Majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy uzna za spelnienie tego wymogu jezeli Wykonawca
przedstawi np.:

. minimum jedng robot¢ budowlang o wartosci nie mniejszej niz 2 500 000,00 zt brutto t].
zamowienie w zakresie budowy/przebudowy kottowni, wymiennikowni itp.

lub
2. maksymalnie dwie roboty budowlane o tacznej wartosci nie mniejszej niz 2 500 000,00 zt brutto
tj. zamowienie w zakresie budowy/przebudowy kottowni, wymiennikowni itp.
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Przyktad:

Jedna robota budowana o wartosci nie mniejszej niz 1500 000,00 zI brutto tj. zamdOwienie w
zakresie budowy/przebudowy kottowni, wymiennikowni itp. plus druga robota budowana o wartosci
nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto tj. zamowienie w zakresie budowy/przebudowy kottowni,
wymiennikowni itp. co daje sume wartosci nie mniejszej niz 2 500 000,00 z} brutto tj. zamowienie w
zakresie budowy/przebudowy kottowni, wymiennikowni itp.

Podane wyzej wartosci sa wartosciami przykladowymi. Zgodnie z zasadami matematycznymi
Zamawiajacy dopuszcza inne wartosci dwoch dwoch robot budowlanych dajace laczna wartosé nie
mniejszejsza niz 2 500 000,00 zI brutto.

Pytanie nr 4

W jakiej formie nalezy sporzadzi¢ kosztorysy ofertowe — szcezegotowej czy uproszezone)?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zlozenie kosztorysow ofertowych formie szczegotowej lub w formie
uproszczone;j.
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