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Samodzielny Publiczny Zespot Zaktadow Opieki Zdrowotnej

] “SZPITAL MIEJSKI" w Sosnowcu
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, 20.02.2009r.

Wyjasnienia Zamawiajgcego nr 2

Dotyezy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego znak sprawy ZP/1/2009 na ustuge pn. Opracowanie dokumentacji projektowej
zasilania w wodg¢ obicktow SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu.

W zwigzku z przeprowadzong w dniu 18.02.2009r. wizjg lokalna, Zamawiajacy przedstawia
nastepujace odpowiedzi na zadane przez Wykonawcow pytania.

Pytanie nr 1:
Wykonawea zwrocil si¢ z prosbg o potwierdzenie konieczno$ei zaprojektowania przylacza dla
budynkow zlokalizowanych przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadlowicza 3.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasénil, ze dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma dotyeczy¢ dostosowania zasilania
w wodg obiektow we wezesniej wymienionych lokalizacjach do wymogéw okreslonych w
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r.(Dz.U Nr 213 poz. 1568) w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej a zwlaszeza wymagania okreslone w § 51 tj.

1. Zrodlem zaopatrzenia w wode dla zakladu opicki zdrowotnej sq: zaopatrzenie z sieci
wodociqgowe] lub wlasne ujecie.

2. Zaklad opicki zdrowotnej zamknig¢tej powinien posiadac rezerwowe Zrédlo zaopatrzenia w wode,
zapewniajqee co najmniej jej 1 2-godzinny zapas.
Sugeruje si¢ w celu zmniejszenia kosztéow wykonawstwa uwzglednienie istniejacej infrastruktury
Szpitala.

Pytanie nr 2:

Wykonawcea zapytal o migjsce lokalizacji zbiomnikéw., czy istnieje mozliwos¢ wygospodarowania dla
tego celu pomieszcezenia. czy tez konieczne bedzie zaprojektowanie nowego budynku, co bedzie
wymagato dodatkowych zezwolen i w zwiazku z tym bedzie mialo wplyw na cene oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnil, ze nie wskazuje miejsca lokalizacji ewentualnego zbiornika wody. Zamawiajacy
poinformowal. ze w obiekcie szpitalnym przy ul. Zegadlowicza 3 bezposrednio przy kotlowni
zlokalizowany jest nieczynny sklad opatu z mozliwoscig czedciowego zagospodarowania na ten cel.
Natomiast budynki szpitalne przy ul. Szpitalna 1 sa niepodpiwniczone i brak jest mozliwosci
posadowienia w najnizszej kondygnacji zbiornika wody.

Pytanie nr 3:

Wykonawca zapytal o pobor wody dla obiektow szpitala.

Odpowiedz:

Dla Obiektu istniejacego przy ulicy Zegadlowicza 3 szacunkowe zuzycie miesi¢czne wody wynosi ok.
2000 - 2200 m’,
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Dla Obie%ctu istniejacego przy ulicy Szpitalnej 1 szacunkowe zuzycie miesigezne wody wynosi ok. 2000
-2200 m".

Pytanie nr 4:
Wykonawca zapytal, czy w obiektach objetych zamowieniem istnieja pompy? Czy sq problemy z

ci$nieniem wody?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnil, ze w obydwu lokalizacjach ci$nienie wody jest ci$nieniem wystgpujacym w
sieci wodociagowej dostawcy. Nie wystgpujg problemy zwiazane ze zbyt niskim cisnieniem.
Brak jest urzadzen hydroforowych.

Pytanie nr 5:
Wykonawca zapytal o sytuacje z siecia hydrantowa, czy jest to ta sama instalacja?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnil, ze w chwili obecnej jest to ta sama instalacja zasilajaca, ale w przyszlosci
zostanie ona rozdzielona.

Pytanie nr 6:

Wykonawca zapytal o material z jakiego bedzie wykonana instalacja?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnit, ze instalacja wody bedzie wykonana z rur z tworzywa sztucznego, zas
instalacja hydrantow wewnetrznych z rur stalowych ocynkowanych.

Z upowaznienia Dyrekiora
Z-CA DYREKTORA
d.s. Administracyjnych
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